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Miesto odberu: rodinny dom, Miloslavov — Alzbetin Dvor — kohutik v
kuchyni

Nézov vzorky: studiia Datum prijatia vzorky: 14.07.2017
Typ vzorky: pitnd voda pre 12" Détum zacatia skuisky: 14.07.2017
Détum odberu: 14.07.2017 Détum ukondenia skusky:  17.07.2017
Iyp odberu: akreditovany

Odber vzorky vykonal: AQUASECO s.r.0. podra planu odberov na rok 2017 — Ing. Smolinska

EYZIKALNOCHEMICK Y ROZBOR PITNEJ VODY

Dusi¢nany 24,0 50 s (Igsg,_’ff e A
Dusitany mg/l <0,01 0,50 STTSE;,I‘; _266)777 A
Amonne iény STN ISO 6778
(NH.) mg/l 0,36 0,50 el %
Farba (Pt) mg/l 3 20 STN EN ISO 7887 N
Chemicka spotreba STN EN ISO 8467
slika (CHSK ) oy L =4 (SPP-10) A
Mangan mg/] <001 0,05 g o A
pH - e L Reas | A
Zakal FNU <] 5 STN 75 7361 N
Pach - bez zdpachu | bez zapachu SPP-N-01 N
7 STN ISO 6332
Zelezo mg/l <0,10 0,20 (§PP-21) A
Elektrolyticka STN EN 27888
vodivost’ m$/m O 125 (§PP-20) A
Absorbancia vUV <LOQ
abinatl - (0,0062) 0,08 STN 75 7360 SA
i STN ISO 6059
Hor¢ik mg/1 18,2 10-30 (SPP_18)
A - STN ISO 6058
Vapnik mg/l 88,2 >30 ($PP-19) A
Sl G STN ISO 6059
Vapm}} a hor¢ik : mmol/] 2,95 1,1-50 &pp_18) | A |

Protokol méZe byt reprodukevany iba ako celok, po jeho Castiach len s pisomnym sahlasom skidobného laboratria
Vyslediy skusok je mozZné reklamovat’ do 14 dni odo diia prevzatia protokolu . Vysledky sa vzfahuja iba na predmety skiisky.
s 3 TL29/2015VERZIA02
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Protokol o skaike vzorky &.: 1707/P/0841

MIKROBIOLOGICKY ROZBOR PITNEJ VODY
A AN e TH g n SR P i e—— e -

7 M
5 _ ?% ! '.,_ & R i s W IR
Koliformné baktérie KTJ/10 ml 0 02 | e iy A
Escherichia coli KTJ/10 ml 0 008 | et oy | &
Enterokoky KTJ/10 ml 0 0(12) (IDEXXSEII;;r?I il A
Kultivovatelné STN EN ISO 6222
sllsopmanimay i 22 | KT¥ai <4 500 (12) @Pp- 33) A
Kultivovatelné STN EN ISO 6222
mikroorganizmy pri 36°C KT)/ml 6 100 (IZ) (SPP- 33) | A
BIOLOGICKY ROZBOR PITNEJ VODY
Par: ot s Lo P By
. , : i tha [ "7 |35 8 o it e
- .
Abioseston s "0‘%‘“’“’“‘ 3 10(0Z)" | SIN757712 | SA
- .
Fe a Mn baktérie s TR 100Z) | SIN757712 | saA
Vldknité baktérie jedince/ml 1 SA
(okrem Fe a Mn baktérif) 0 0(12) R 43 THI ;
Mikromycéty Lo : "
stanoviteI'né mikroskopicky Mdinaria Y 0(2) DAIELS 411
g = 50 (1Z)
i:%ezfarebne bi¢ikovee jedince/ml 0 SPuieds el STN 75 7711 SA
Zivé organizmy B 1 A
okrem bezfareb. bicikoveov) Jedinge/m} 0 0 (12) Sy ¥ 0 5
Mitve organizmy jedince/ml 0 30 (17) STN 75 7711 SA

Vyvhodnotenie N?;

Dodana vzorka vody v stanovenych parametroch vyhovuje limitu nariadenia vlady SR
C. 354/2006 Z.z., ktorym sa ustanovuji poZiadavky na vodu uréent na Fudski spotrebu a
kontrolu  kvality vody urlenej na [ludskd spotrebu v zneni nariadenia vlady SR
€. 496/2010 Z.z..

Détum vyhotovenia protokolu: 17.07.2017
Skontroloval: Ing. Katarina Chupikov4, mana¥ér kvality
Schvdlil: Ing. Miroslava Smolinsk4, PhD., veduca laboratéria

£
petiatka a podpis: <) W{" /
/ /5 11y

reliéfna pediatka:
Wevetlivky
;::Z-!nd::mjulml b

N e skiiitka/ neak & dinmost’ oria. SA- ak skifka vykonand v subdoddvke, SN- seak roditovang skidka vykomansi v subdoddvke
¥ Stancvenic vykonané s miesie odberu 4

Protokol mé%e byt reprodukovany iba ako celok, po jeho Castiach len s pisomnym sihlasom skizso‘bnéhn laboratoria.
Vysledky skigok je mozné rekiamovat do 14 dni odo diia prevzatia protokolu . Vysledky sa vzrahujii iba na predmety skisky.
TL29/2015VERZIAQ2
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Néazov a adresa zdkaznika: Obec Miloslavov
Miloslavov 181
900 42 Miloslavov

Miesto odberu:

Nazov vzorky:
Typ vzorky:
Détum odberu:
Typ odberu:

rodinny dom,
kapelni

studna

pitnd voda pre 12"
14.07.2017
akreditovany

strana ¢.; 1/2
Miloslavov — AlZzbetin Dvor — kohutik v

Datum prijatia vzorky: 14.07.2017
Datum zadatia skugky: 14.07.2017
Datum ukonéenia skusky:  17.07.2017

Odber vzorky vykonal: AQUASECO s.r.o. podra plénu odberov na rok 2017 — Ing. Smolinsk4

EYZIKALNOCHEMIC

Dusi¢nany mg/l 24,8 50 s (‘sslﬁf,ff)g i A

Dusitany mg/l < 0,01 0,50 STI\éé?i)h;_zg'f?? A

Amonne iony STN ISO 6778

(NH{) mg/l <0,26 0.50 (§PP-2) A

Farba (Pt) mg/l 3 20 STN EN ISO 7887 N

Chemicka spotreba i STN EN ISO 8467

kyslika (CHSKys) | ™8 <050 30 (SPP-10) A

Mangéan mg/1 < 0,01 0,05 S%g,?gg” A

pH A 7,66° | 6,5-9,5 Sﬂggg_ﬁf” A

Zéakal FNU =<1 5 STN 75 7361 N

Pach - bez zapachu | bez zipachu SPP-N - 01 N

> STN ISO 6332

Zelezo mg/l <0,10 0,20 (§PP-21) A

Elektrolyticka STN EN 27888

ol mS/m 64,6 125 ($PP-20) A

Absorbancia vUV <LOQ

olilats - (0,0085) 0,08 STN 75 7360 SA
” STN IS0 6059

Hor¢ik mg/l 19,5 10-30 (§PP_18) A
: STN ISO 6058

Vépm!{_ mg/1 96,2 >30 (SPP-19) A

: T o STN ISO 6059
Vépnik a I}O;‘Clk mmol/] 3,20 1,1-5.0 ($PP_18) A

Protokol méZe byt reprodukovany iba ako celok, po jeho ¢astiach len s pisomnym sithlasom skasobného laboratoria.
Vysledky skidok je moZné reklamovat do 14 dni odo diia prevzatia protokolu . Vysledky sa vzPahujii iba na predmety skusky.

TL29/2015VERZIA(O2
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Protokol o skaske vzorky &.: 1707/P/0842

Koliformné baktérie KTJ/10 ml B | e e | A
Escherichia coli KTJ/10 ml 0 00D | e | A
Enterokoky BTl | 0 | 00 || A
vt sge | o | <t | | Pgom |

B

IOLOGICKY ROZBOR PITNEJ VODY
%

o

Abioseston 7p 1 10(IZ)Y | STN 757712 SA

Fe a Mn baktérie g b SRR 100z) | SIN757712 | sa

Vladknité baktérie jedince/ml

(okrem Fe a Mn baktérif) ;i 0(Z) s =

Wisanroity jedince/m 0 00z) | SIN757711 | sa
__stanoviteI'né mikroskopicky i

Bezfarebné biikovee jedince/ml 0 S0d2) | o175 7711 SA

» nedezinfikovana

Zivé organizmy el

(okrem bezfareb. bi¢ikovcov) 0 0 (1Z) ekl i
| Mitve organizmy jedince/ml 0 30 (1Z) STN 75 7711 SA

Vyhodnotenie N2:
Dodand vzorka vody v stanovenych parametroch vyhovuje limitu nariadenia vlady SR
€. 354/2006 Z.z., ktorym sa ustanovuji poZiadavky na vodu urdend na I'udsku spotrebu a

kontrolu kvality vody uréenej na [ludskn spotrebu v zneni nariadenia vlady SR
€. 496/2010 7 z..

Détum vyhotovenia protokolu: 17.07.2017
Skontroloval: Ing. Katarina Chupikové, manazér kvality
Schvalil: Ing. Miroslava Smolinsk4, PhD., vedica laboratéria

) <
petiatka a podpis: W/j/

reliéfna pediatka:
Wvetliviy:
17 individudine b . HZ-}
= A ak shidhka, N-
" Suanovenic vykonuné na micse odben

3 skitbkn’ geak i IEROST aborElta, SA- skedivovan skitka vy konana  subdocivie. SN- neskochtovan skiia vykonasd v subdodivk

Protokol mdZe by reprodukovany iba ako celok, po jeho Castiach len s pisomnym sithlasom skdSobného laboratéria.
Vysledky skisok je mozné reklamovat do 14 dni odo dia prevzatia protokolu . Vysledky sa vzfahuja iba na predmety skusky.
TL29/2015VERZIAO2




