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Protokol o skúške vzorky č.: 1801/P/0002
íac-WA
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B SN AS
Reg. No. 269/S-22S

OBEC MILOSLAVOV í

Názov a adresa zákazníka: Obec Miloslavov
Miloslavov 181 
900 42 Miloslavov

2 5 -01- 2018
Číslo r.áznamuíJ^'f^jp spisu:

ybavuje: strana č.: 1/1

Miesto odberu: zberný dvor Miloslavov, pare. č. 1056/9, katastrálne územie Miloslavov - kohútik na
toalete
studňa
pitná voda pre IZ° 
08.01.2018 
akreditovaný

Názov vzorky: 
Typ vzorky: 
Dátum odberu: 
Typ odberu:

Dátum prijatia vzorky: 08.01.2018
Dátum začatia skúšky: 08.01.2018
Dátum ukončenia skúšky: 11.01.2018

Odber vzorky vykonal: AQUASECO s.r.o. podľa plánu odberov na rok 2018 - Ing. Smolinská

MIKROBIOLOGICKÝ ROZBOR PITNEJ VODY

Parameter Merná
jednotka Výsledok Limit 

MZ SR Metóda stanovenia A/N21

Kultivovateľné 
mikroorganizmy pri 22°C

KTJ/ml 278 500 (IZ) STN EN ISO 6222 
(ŠPP- 33) A

Kultivovateľné 
mikroorganizmy pri 36°C

KTJ/ml 83 100 (IZ) STN EN ISO 6222 
(ŠPP-33) A

BIOLOGICKÝ ROZBOR PITNEJ VODY

Parameter Jednotka Výsledok
Rozšírená
neistota
U (k=2)

Limit
Vyhláška MZ SR 
č. 247/2017 Z.z.

Metóda SA2)

živé organizmy jedince/ml 0 40%

0 (IZ)

STN 75 7711 SA0 (IZ)dezinftkovaná
10 (len pre bezbarebné 

bičíkovce)
0 (ostatné organizmy)

Vyhodnotenie N2):
Dodaná vzorka vody v stanovených parametroch vyhovuje podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva 
Slovenskej republiky č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, 
kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou 
vodou.

Dátum vyhotovenia protokolu: 11.01.2018
Skontroloval: Ing. Miroslava Smolinská, PhD., vedúca laboratória 
Schválil: Ing. Katarína Chupíková, manažér kvality

pečiatka a po
(

reliéjmí peči;
Vysvetlivky:
” IZ- individuálne zásobovanie, HZ-ltromadné zásobovanie yr

A- akreditovaná skúška. N- neakreditovaná skúška/ neakreditovaná činnosť laboratória. SA- akreditovaná skúška vykonaná v subdodávke. SN- neakreditovaná skúška vykonaná v subdodávke

Protokol môže byť reprodukovaný iba ako celok, po jeho častiach len s písomným súhlasom skúšobného laboratória.
Výsledky skúšok je možné reklamovať do 14 dní odo dňa prevzatia protokolu . Výsledky sa vzťahujú iba na predmety skúšky.
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